Администрация Боготольского сельсовета 

Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«00» ____ 2022г.


с. Боготол


                         № -проект

 О внесении  изменений в приложение к  постановлению

от 19.12.2013 № 81 « Об утверждении схемы водоснабжения 

на территории Боготольского сельсовета» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.3013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению от 19.12.2013 № 81 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 годов» в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать   в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить  на официальном сайте  Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице  Боготольского сельсовета.

3. Контроль над исполнением данного постановления отставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу   в день, следующий  за днем его официального  опубликования.

  Глава Боготольского 

 сельсовета                                                                                    Е.В. Крикливых
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Введение.

Схема водоснабжения Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2013 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Распоряжения № 59-р от 12.03.2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2030 года»;

- Распоряжения № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;
- Водного кодекса Российской Федерации.

Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Боготольском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водоочистные комплексы, водобашни, магистральные сети водопровода.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2030года.
Цели схемы водоснабжения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего, а также объектов социально-культурного назначения в период по 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.
Общие сведения.
Территория муниципального образования Боготольский сельсовет расположена в южной части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с муниципальным образованием Чайковским и Вагинским  сельсоветом, на востоке – с муниципальными образованиями Критовский и Краснозаводской сельсоветов, на юге – с Назаровским районом и на западе - с муниципальным образованием Александровский, Большекосульский, Юрьевский сельсоветов и землями г. Боготол. 
Центром муниципального образования является село Боготол.. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 8 км., осуществляется по автомобильной дороге в основном с асфальтовым покрытием.
Климат. Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.
Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается с середины – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С . Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С. Вегетационный период с температурой воздуха выше + 10о С  составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.
Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юго–западное.

Рельеф широко – увалистый, центральная часть территории занята поймой реки Чулым ее притоками.
Гидрографическая сеть представлена рекой Чулым и мелкими реками, и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно – серые, лугово–черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.
Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.
 Общая площадь земель муниципального образования Боготольский   сельсовет составляет – 56056,81га. Земли поселений составляют 0,9% или 478,43 га. 

На территории муниципального образования расположено восемь населенных пункта:

- село Боготол, 
- поселок Орга, 
- деревня Боготольский Завод, 
- деревня Владимировка, 
- поселок Лозняки,

- село Медяково,

- поселок Птицетоварной фермы,

- поселок Шулдат.

Численность постоянно проживающего населения по Боготольскому сельсовету на 01.01.2021г. составляет 2,468 тыс.чел., в том числе в с. Боготол – 1,644 тыс. чел., д. Владимировка – 0,264 тыс.чел., д. Медяково – 0,214 тыс.чел., п. Орга – 0,177 тыс. чел., п. Лозняки – 0,046 тыс.чел., п. Птицетоварной фермы – 0,122 тыс. чел., п. Шулдат – 0,009 тыс.чел.
 В настоящее время на территории Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.
Централизовано водоснабжение осуществляется в четырех населенных пунктах Боготольского сельсовета: 
- с. Боготол – водоснабжение осуществляется из поверхностного источника – р. Чулым. Для обеспечения водоснабжения потребителей с. Боготол администрация района, в лице обслуживающего предприятия (МКП «Услуга»), покупает питьевую воду у предприятия города Боготола (ООО «БКС») и перепродает потребителям. 
- д. Владимировка, с. Медяково, п. Птицетоварной фермы – водоснабжение осуществляется из скважин, через глубинный насос, в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.
В п. Шулдат, п. Лозняки, д. Боготольский Завод разбор воды осуществляется потребителями непосредственно с водозаборного колодца. 

В п. Орга подача воды потребителям осуществляется непосредственно с водонапорной башни.
Раздел 1.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Боготольского сельсовета являются подземные воды, а для потребителей с. Боготол – поверхностный источник – р. Чулым.

На территории сельского поселения имеется 6 водозаборных скважин: две в с. Медяково (1 – в резерве), две в д. Владимировка (1- в резерве), одна – в п. Птицетоварной фермы, одна – в п. Орга.
Обеспечение данных населенных пунктов водой осуществляется с помощью центрального водопровода, состоящего из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм, общей протяженностью 17642,19м. Сети водоснабжения проложены подземно. 

Количество водоразборных колонок 46 шт.

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой: 

1. с. Боготол:

- Администрация Боготольского сельсовета;

- МБДОУ Боготольский детский сад «Теремок»;

- МБОУ Боготольская СОШ;

- ФАП МБУЗ Большекосульской врачебной амбулатории, с. Боготол;

- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;

- МБУК «Централизованная библиотечная система»;

- Боготольский психоневрологический интернат;

- ИП «Курбачева»;

- ИП «Докторов»
- ООО «Пилигрим»

- МУП «РТЭК»;

- ООО СХП «Дары малиновки»

- Население.

2. д. Владимировка:

- СК д. Владимировка

- МКДОУ Владимировский детский сад;

- МКОУ Владимировкая СОШ;

- ФАП д. Владимировка

- Население.

3. с. Медяково:

- СК д. Медяково

- Население.

1.2. Описание территории поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент, в сельском поселении централизованное водоснабжение организовано в с. Боготол, с. Медяково, д. Владимировка. 
На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используются шахтные колодцы.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора; 

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

«Водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления. 

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Боготольского сельсовета можно выделить следующие системы: 

- централизованная система холодного водоснабжения с. Боготол;
- централизованная система холодного водоснабжения д. Владимировка;

- централизованная система холодного водоснабжения с. Медяково.
В остальных населенных пунктах Боготольского сельсовета система холодного водоснабжения – нецентрализованная.
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика
	Населенный пункт
	Год

постройки
	Глубина

скважины, м
	Дебет

скважины

м3/час
	D обсадной

трубы, мм
	Водоисточник,

подъемное устройство
	Тип

водобашни
	Объем

м3

	с. Медяково, ул. Мира, 2Б

(рабочая)
	1983 
	120
	2,5
	168
	скважина

ЭЦВ

6-6,3-85
	Рожн.

(метал)

рем. 2002г.
	15

	с. Владимировка, ул. Первомайская,18а (резерв)
	1971 (рем. 2013г)
	240
	7,5
	168
	скважина

ЭЦВ

6-6,5-125
	Рожн.

(метал)

рем. 2006г.
	15

	с. Владимировка, ул. Школьная, 1Б
	1975 (рем. 2009г)
	150
	3
	168
	скважина

ЭЦВ

6-6,3-85
	Кирпич..

(метал)

рем. 2009г
	15

	с. Медяково, ул. Кирова (резерв)
	1969
	90
	6
	168
	скважина

ЭЦВ

6-6,3-85
	Дерев.

(метал)
	15

	п. Орга, ул. Молодежная
	1986
	154
	6
	168
	скважина

ЭЦВ

6-6,3-125
	Рожн. (метал)
	25

	ЗАО «Боготольская ПТФ»
	
	
	
	

	п. Птицетоварной фермы,
	1992
	357
	5
	219
	скважина

ЭЦВ

6-6,3-85
	Рожн.

(метал)
	15


б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Водоснабжение с. Боготол осуществляется из поверхностного источника – р. Чулым водозаборными сооружениями руслового типа, расположенными в с. Боготол, являющимися собственностью муниципального образования город Боготол. От водозаборных сооружений вода подается насосной станцией первого подъема на водопроводные очистные сооружения для очистки и обеззараживания до питьевого качества. Технология очистки двухступенчатая с реагентной обработкой воды. Первая ступень очистка на осветлителях со взвешенным осадком с доведением качества воды по взвешенным веществам до 5 мг/л. Вторая ступень – фильтрование воды на скорых безнапорных фильтрах с доведением качества воды по взвешенным веществам до 1,5-2,0 мг/л., что удовлетворяет требованиям СанПиН на питьевую воду. Обеззараживание производится гипохлоритом натрия перед поступлением очищенной воды в резервуары чистой воды. 

 Из РЧВ насосной станцией второго подъема вода подается в напорно-разводящую сеть города Боготола и села Боготол.
В других населенных пунктах Боготольского сельсовета существующих сооружений очистки и водоподготовки воды не имеется.
в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).
На территории Боготольского сельсовета насосных станций нет.
г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по эти сетям.
Общая протяженность водопроводных сетей Боготольского сельского поселения составляет 17,6 км., в том числе ветхих сетей – 0,239км. 

Водопроводные сети в с. Боготол, д. Владимировка, с. Медяково, находятся в муниципальной собственности администрации Боготольского района. В настоящее время данные объекты переданы в оперативное управление Муниципальному казенному предприятию «Услуга» (МКП «Услуга»).
Водопроводные сети в п. Птицетоварной фермы находятся в ведении ЗАО «Боготольская ПТФ».  

Характеристика водопроводных сетей
	№

п/п
	Наименование объекта,

местонахождение объекта
	Год ввода

в экспл.
	D трубы, мм

материал
	Протяженность,

м

	1
	с. Боготол

МКП «Услуга»
	
	
	

	1.1
	ул. Комсомольская
	2006
	50 пвх
	960,63

	1.2
	ул. Фрунзе
	2006
	90 пвх
	260

	1.3
	ул. Фрунзе
	2005
	90 пвх
	240,04

	1.3
	ул. Фрунзе
	1990
	50 пвх
	1134,23

	1.4
	ул. Кирова
	2007
	50 пвх
	703,36

	1.5
	ул. Кирова
	2004
	90 пвх
	974,38

	1.6
	ул. Советская
	2021
	90 пвх
	288

	1.7
	ул. Советская
	2007
	90 пвх
	1542

	1.8
	ул. Советская
	1994
	90 пвх
	240

	1.9
	ул. Советская
	2001
	90 пвх
	356,26

	1.10
	ул. Советская
	1980
	76 сталь
	320

	1.11
	ул. Советская
	1994
	50 пвх
	301,15

	1.12
	ул. Набережная
	2004
	50 пвх
	153,05

	1.13
	ул. Набережная
	1994
	50 пвх
	60

	1.14
	ул. Набережная
	2006
	50 пвх
	180

	1.15
	ул. Набережная
	2007
	90 пвх
	179,32

	1.16
	ул. Новая
	1994
	90 пвх
	280

	1.17
	ул. Новая
	1995
	50 пвх
	200

	1.18
	ул. Целинная
	2003
	90 пвх
	169

	1.19
	ул. Целинная
	1994
	90 пвх
	439,37

	1.20
	ул. Целинная
	1994
	100 сталь
	169,72

	1.21
	ул. Березовая Роща
	2006
	50 пвх
	266,8

	1.22
	ул. Гагарина
	2003
	50 пвх
	438

	1.23
	ул. Гагарина
	1994
	50 пвх
	669,74

	1.24
	ул. Красноармейская
	1994
	50 пвх
	802,56

	1.25
	ул. Березовая Роща – ул. Пограничная
	2010
	90 пвх
	185,6

	1.26
	ул. Пограничная
	2010
	90 пвх
	310,46

	1.27
	ул. Раздольная
	2010
	90 пвх
	566,57

	1.28
	ул. Тихая
	2010
	90 пвх
	153,05

	1.29
	ул. Добрая
	2010
	90 пвх
	321,82

	
	Итого: с. Боготол
	
	
	12865,11

	2.
	с. Медяково:

МКП «Услуга»
	
	
	

	2.1
	ул. Мира
	1994
	50 пвх
	606,1

	2.2
	ул. Советская
	1994
	50 пвх
	680,96

	2.3
	ул. Кирова - водобашня
	2003
	50 пвх
	596,49

	
	Итого: с. Медяково
	
	
	1883,55

	3
	д. Владимировка:

МКП «Услуга»
	
	
	

	3.1
	ул. Новая
	2006
	50 пвх
	16,04

	3.2
	ул. Школьная
	2006
	50 пвх
	99,22

	3.3
	ул. Новая – ул. Школьная
	2006
	50 пвх
	197,98

	3.4
	ул. Стройка
	2006
	50 пвх
	247,3

	3.5
	ул. Стройка
	2006
	90 пвх
	50

	3.6
	ул. Стройка – ул. Школьная
	2006
	90 пвх
	257,33

	3.7
	ул. Первомайская
	2006
	90 пвх
	1173,66

	
	Итого: д. Владимировка
	
	
	2041,53

	
	ВСЕГО: муниципальная собственность администрации Боготольского района
	
	
	16 790,19

	4
	п. Птицетоварная ферма
ЗАО «Боготольская ПТФ»
	
	
	

	4.1
	Поселок Птицетоварная ферма
	1993
	100 сталь
	852

	
	Итого: п. Птицетоварная ферма
	
	
	852

	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	17642,19


д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие водозаборные устройства не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

Отсутствуют проекты зон санитарной охраны водозаборных сооружений.
е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На территории Боготольского сельсовета централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территориям распространения вечномерзлых грунтов.
Сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.
Все объекты водоснабжения, расположенные на территории Боготольского сельсовета принадлежат на праве собственности администрации Боготольского района, кроме: водонапорной башни п. Птицетварной фермы, которая находится в ведении ЗАО «Боготольская ПТФ».

Гарантирующая организация – Муниципальное казенное предприятие «Услуга».

Тарифы на питьевую воду для потребителей.
	№ п/п
	Реестр водоснабжающих организаций на 2020 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф(руб./м3)

	
	
	на 01.01.2020г
	на 01.07.2020г

	1
	Муниципальное казенное предприятие «Услуга»
	125,46
	131,23


	№ п/п
	Реестр водоснабжающих организаций на 2021 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф(руб./м3)

	
	
	на 01.01.2021г
	на 01.07.2021г

	1
	Муниципальное казенное предприятие «Услуга»
	131,23
	132,58


	№ п/п
	Реестр водоснабжающих организаций на 2022 год

	
	Наименование предприятия
	Тариф(руб./м3)

	
	
	на 01.01.2022г
	на 01.07.2022г

	1
	Муниципальное казенное предприятие «Услуга»
	132,58
	134,35


Раздел 2.
Направление развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала муниципального образования. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения территории Боготольского сельсовета являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования, являются:
- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий, сооружений.  

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов  

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; 

- создания системы управления водоснабжением муниципального образования, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения, осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных муниципальных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования.  

Так же основными целями являются: 

- переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении; 

- снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; 

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.
В виду отсутствия Генерального плана Боготольского сельсовета, изменение схемы водоснабжения не предусмотрено.
Раздел 3.
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.
Общий водный баланс подачи и реализации воды сельского поселения
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	2020г.

	
	
	
	с. Боготол
	с. Медяково
	д. Владимировка

	1
	Поднятой воды
	тыс.м3/год
	-
	1,59
	2,17

	1.1
	в т.ч.

подземной
	тыс.м3/год
	-
	1,59
	2,17

	2
	Подано в сеть
	тыс.м3/год
	32,79
	1,59
	2,17

	2.1
	в т.ч.

полученной со стороны
	тыс.м3/год
	32,79
	-
	-

	3
	Объем воды, реализованной в использование
	тыс.м3/год
	32,5
	1,59
	2,17

	3.1
	в т.ч.
населению
	тыс.м3/год
	20,41
	1,1
	2,1,8

	4
	Потери воды
	тыс.м3/год
	0,29
	-
	-


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
Территориальный водный баланс подачи воды сельского поселения в 2020году
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	с. Боготол
	
	

	Численность населения
	чел.
	1644

	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	ед.
	1

	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	ед.
	37

	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3/сут.
	0

	Установленная производственная мощность водопровода
	тыс. м3/сут.
	10,5



	Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети
	км
	13,0

	% населения, обеспеченного централизованным водоснабжением
	%
	100

	Количество водозаборных скважин, рабочих
	ед.
	нет

	Мощность водозаборных сооружений: 
установленная

фактическая
	м.куб.сут.

м.куб.сут.
	0

0

	Техническое состояние водозаборных сооружений (износ)
	%
	нет

	Процент утечек воды
	%
	0,88

	д. Владимировка
	
	

	Численность населения
	чел.
	264

	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	ед.
	2

	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	ед.
	4

	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3/сут.
	0,3

	Установленная производственная мощность водопровода
	тыс. м3/сут.
	0,012

	Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети
	км
	2,0

	% населения, обеспеченного централизованным водоснабжением
	%
	100

	Количество водозаборных скважин, рабочих
	ед.
	2

	Мощность водозаборных сооружений: 
установленная

фактическая
	м.куб.сут.

м.куб.сут.
	300

6

	Техническое состояние водозаборных сооружений (износ)
	%
	32

	Процент утечек воды
	%
	0

	с. Медяково
	
	

	Численность населения
	чел.
	214

	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	ед.
	1

	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	ед.
	5

	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3/сут.
	0,24

	Установленная производственная мощность водопровода
	тыс. м3/сут.
	0,01

	Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети
	км
	1,9

	% населения, обеспеченного централизованным водоснабжением
	%
	100

	Количество водозаборных скважин, рабочих
	ед.
	1

	Мощность водозаборных сооружений: 
установленная

фактическая
	м.куб.сут.

м.куб.сут.
	240
4

	Техническое состояние водозаборных сооружений (износ)
	%
	79

	Процент утечек воды
	%
	0


3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.
Структура водопотребления по группам потребителей.
	Группы потребителей
	2021 год, тыс.м3

	
	с. Боготол
	с. Медяково
	д. Владимировка

	- население
	20,414
	1,51
	1,785

	- бюджетные учреждения
	0,605
	0,078
	0,374

	- прочие потребители
	11,483
	-
	0,004

	Итого
	32,502
	1,588
	2,163


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических из расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления для населения установлены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 № 14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края»
1. Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента 1,5
	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего  водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные и жилые дома 
с централизованным холодным  водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем
	куб. метров в месяц на человека
	7,46
	Х

	2
	Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками 
	куб. метров в месяц на человека
	3,15
	Х

	3
	Многоквартирные и жилые дома
с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами 
	куб. метров в месяц на человека
	1,72
	Х

	4
	Многоквартирные и жилые дома 
с водоразборной колонкой 
	куб. метров в месяц на человека
	1,20
	Х


2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Красноярского края, определенные расчетным методом
	№ п/п
	Виды сельскохозяйственных животных
	Единицы измерения норматива 
	Нормативы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Крупный рогатый скот
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	1,825

	2
	Крупный рогатый скот, молодняк
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,915

	3
	Лошади
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	1,825

	4
	Свиньи
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,915

	5
	Овцы
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,305

	6
	Козы
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,076

	7
	Куры, индейки
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,030

	8
	Утки, гуси
	куб. метр в месяц на 1 голову животного 
	0,060


3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и  надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань на территории  Красноярского края, определенные расчетным методом
	№ п/п
	Направления использования 
	Единицы измерения норматива 
	Нормативы 

	1
	2
	3
	4

	1
	Баня при наличии водопровода
	куб. метр в месяц на 1 человека
	0,220

	2
	Баня при водоснабжении из уличной колонки
	куб. метр в месяц на 1 человека
	0,140

	3
	Мойка мотоцикла 
	литр на машину за 1 помыв
	3,800

	4
	Мойка автомобиля при наличии водопровода 
	литр на машину за 1 помыв
	100,000

	5
	Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной  колонки 
	литр на машину за 1 помыв
	10,000

	6
	Полив земельного участка при наличии водопровода*
	куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка
	0,183

	7
	Полив земельного участка при водоснабжении из уличной  колонки* 
	куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка
	0,061


*Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа для умеренной климатической зоны.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Красноярском крае разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года». Программа утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 г. № 422-п. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая и общественная застройка
Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным путем. 

Приборы учета воды в с. Боготол установлены:

· в жилом фонде, обеспеченность -  65%.;

· МБДОУ Боготольский детский сад «Теремок»;

· МБОУ Боготольская СОШ;

· МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;

· Боготольский психоневрологический дом интернат;

· ИП «Курбачева».

Приборы учета воды в д. Владимировка установлены:

· в жилом фонде, обеспеченность - 76 %.;

· МКДОУ Владимировский детский сад;

· МКОУ Владимировская СОШ.
Приборы учета воды в с. Медяково имеются:

· в жилом фонде, обеспеченность - 15 %.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
Существующей мощности системы подъема и пропускной мощности сетей водоснабжения Боготольского сельсовета достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды. 

Установленная производственная мощность водопровода 0,15 тыс.м3/сут, фактическая мощность системы водопровода – 0,13 тыс.м3/сутки.  

Резерв водозаборных сооружений даст устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и гарантирует возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения населения и предприятий Боготольского сельсовета
3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.
Информация о прогнозном балансе воды на срок не менее 10 лет отсутствует.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На территории Боготольского сельсовета централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды в 2021 году.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Водопотребление

	
	
	м3/сут
	м3/год

	1
	с. Боготол
	89,05
	32501,555

	2
	с. Медяково
	4,35
	1587,611

	3
	д. Владимировка
	5,94
	2162,722

	Итого
	99,34
	36251,888


3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.
В настоящее время на территории Боготольского сельсовета только в трех населенных пунктах холодное водоснабжение – централизованное: с. Боготол, с. Медяково, д. Владимировка.
Основная доля водопотребления приходится на с. Боготол – 90%; 6% - на д. Владимировка и 4% на с. Медяково.
Основным потребителем воды на территории Боготольского сельсовета в 2021г. является население, и его доля составляет 64% от общего потребления воды.
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами
Данные по прогнозу распределения расходов воды по типам абонентов в сельском поселении отсутствуют.
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
На данный момент потери воды при её транспортировке составляют более 1,5%.
С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются. 

При замене или строительстве новых трубопроводов следует применять полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 
Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.
Фактические данные о потерях воды Боготольского сельсовета

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	2020г.

	
	
	
	с. Боготол
	с. Медяково
	д. Владимировка

	1
	Потери воды
	тыс.м3/год
	0,29
	-
	-


3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 

Развитие индивидуального жилищного строительства, как на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта сельского поселения также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных сооружений.
	Населенный пункт
	2021 год
	Требуемая мощность, водозабора, тыс.м3/год

	
	Подача, тыс.м3/год
	Реализация, тыс.м3/год
	Потери, тыс.м3/год
	

	с. Боготол
	32,79
	32,5
	0,29
	7320

	д. Владимировка
	2,17
	2,17
	0
	109,8

	с. Медяково
	1,59
	1,59
	0
	87,84


Из данных в таблице можно сделать вывод, что существующая мощность водозаборных сооружений более чем достаточна для обеспечения нормативной потребности потребителей Боготольского сельсовета.
3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Гарантирующая организация – Муниципальное казенное учреждение «Услуга» (МКП «Услуга»), ИНН 2444301420, юридический адрес: 662066, Красноярский край, с. Боготол, ул. Целинная, д. 7. (Постановление Администрации Боготольского района от 18.11.2015 № 548-п «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения на территории Боготольского района», Постановление Администрации Боготольского района от 18.10.2017 № 475-п «О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 18.11.2015 № 548-п «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения на территории Боготольского района»).
Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
а) выполненные мероприятия:

- Ремонт водопроводных сетей д. Владимировка (2021 год);

- Замена смотрового колодца д. Владимировка (2021 год);

- Замена участков водопроводных сетей по ул. Советская с. Боготол (2021 год);

- Приобретение компрессора на водонапорную башню с. Медяково (2021 год);

- Приобретение регуляторов давления для установки на водопроводные сети с. Боготол (2021 год).

б) планируемые мероприятия:
- Ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,239 км с. Боготол (2022-2026гг).
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.
С целью обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме на период 2022-2026 гг запланирован ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,239 км с. Боготол.
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
В виду отсутствия Генерального плана Боготольского сельсовета, изменение схемы водоснабжения не предусмотрено.
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.
Перспективной застройки Боготольского сельсовета в ближайшее время не планируется.
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке.
Сокращение потерь возможно лишь путем устранения утечек по трассам ХВС. Это первая и основная причина. При этом необходима замена старых стальных трубопроводов холодного водоснабжения на ПВХ, срок службы которых больше, чем у стальных. 

Второе направление снижение потерь – уменьшение процента не санкционированного водоразбора. Здесь нужно запланировать такие мероприятия как: установка чипов на водоразборные колонки, установка приборов учета на водоразборные колонки, заключение договоров на пожарные мероприятия, договора на отпуск воды, на промывки систем водоснабжения.
д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.
- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;
- ежегодная промывка и дезинфекция водонапорных емкостей, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Как правило проводиться 1 раз в год в августе месяце.
- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
Схемой водоснабжения Боготольского сельсовета, в виду отсутствия Генерального плана, не предусмотрено: строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов систем водоснабжения.
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
Существующие объекты организаций, осуществляющих водоснабжение, не имеют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения. 

Приборов учета на водозаборных сооружениях нет. 

В связи с отсутствием на распределительных сетях водоснабжения технологического оборудования (нет необходимости из-за достаточных параметров поступающей питьевой воды), на сети не устанавливались приборы сигнализации и диспетчеризации. За состоянием сети ведется ежедневный визуальный контроль. Для приема заявок от потребителей о неисправностях и повреждениях на магистральных и распределительных трубопроводах, вызова техники и персонала для их устранения, уведомления потребителей, государственных органов и органов местного самоуправления о месте и сроках предстоящих отключений холодного водоснабжения (в том числе при проведении аварийно-восстановительных работ), сообщений и передачи информации населению о сроках ликвидации аварий круглосуточно работает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Боготольского района.
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Приборов учета на водозаборных сооружениях нет. Объемы поднятой воды фиксируются по фактическому расходу воды потребителями. 

А также учёт водопотребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество потреблённой воды рассчитывается согласно принятой норме водопотребления, которая зависит от степени благоустройства жилищного фонда. Население, пользующееся приборами учета водопотребления, в настоящий момент не значительно:

- с. Боготол – 65%;

- с. Медяково – 76%;

- д. Владимировка – 15%.

Учреждения социальной сферы оснащено приборами учета холодной воды – 100%.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.
Схема сетей водоснабжения сельского поселения представлена в Приложении 1. На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения остаются без изменений.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.
Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории Боготольского сельского поселения остаются без изменений. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.
В настоящее время строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не ведется, а существующие объекты остаются без изменений.
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.
Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения Боготольского сельского поселения представлена в Приложении 1.
Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
Технологический процесс забора воды из артезианских скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой жидкому хлору является гипохлорит кальция. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду. 
При использование этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности: 
Категорически запрещено работать со средством:

- детям до 18 лет;

- беременным;

- лицам с общими противопоказаниями.

Кроме того:
- Приготовление раствора необходимо проводить в помещениях с хорошей системой вентиляции или в специальных вытяжных шкафах;

- Специалисты должны быть одеты в спецодежду и иметь защитные маски на лице. Если действовать строго по инструкции, то человек должен быть защищен респиратором РУ-60 с патроном марки А; защитными очками, резиновыми перчатками; защитными передниками;

- Хранить порошок и раствор можно только в емкостях с плотными крышками, в помещениях, недоступным детям, хорошо вентилируемых и не влажных;

- Остатки порошка запрещено просто выбрасывать в мусорник, его разводят водой и сливают в канализацию;

- После окончания работы со средством необходимо тщательно вымыть руки (но лучше принять душ).
Раздел 6.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Оценка стоимости основных мероприятий составляет 3190,694 тыс.руб. 
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Затраты, тыс. руб.
	Этап внедрения

	1
	ремонт водопроводных сетей д. Владимировка
	611,226
	2021г

	2
	замена смотрового колодца д. Владимировка
	129,522
	2021г

	3
	замена участков водопроводных сетей по ул. Советская с. Боготол (288м)
	1158,756
	2021г

	4
	приобретение компрессора на водонапорную башню с. Медяково
	122,1
	2021г

	5
	приобретение регуляторов давления для установки на водопроводные сети с. Боготол
	169,09
	2021г

	6
	ремонт водопроводных сетей протяженностью 0,239 км с. Боготол
	1000,0
	2022-2026гг


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.
7.1. Показатели качества воды.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

Качество воды, подаваемой в сети Боготольского сельсовета после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01.
7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.  

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к II категории. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.
7.4. Показатели качества обслуживания абонентов.
Обеспечение абонентов качественной питьевой водой. Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания. Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду. Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.
7.5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Данные отсутствуют.
Раздел 8. 
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Боготольского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.
Приложение 1. 
Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения 
Боготольского сельского поселения
с. Боготол
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с. Медяково
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д. Владимировка от водонапорной башни по ул. Первомайская
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д. Владимировка от водонапорной башни по ул. Стройка
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Приложение 2. 
Принципиальные схемы объектов централизованной системы водоснабжения Боготольского сельского поселения
с. Боготол
	ООО «Боготольские коммунальные системы»

с. Боготол

(продавец)



	МКП «Услуга»

 с. Боготол

(покупатель)





	Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=32501,555 м3/год 

в том числе:

население – 20414,189 м3/год

бюджетные потребители – 605,321 м3/год

прочие потребители – 11482,045 м3/год

	Водоразборные колонки


д. Владимировка
	Скважина

ул. Школьная,1Б
(рабочая)
	Скважина
ул. Первомайская, 18а (резервная)


	Водобашня
	Водобашня


	Сети хозяйственно-питьевого водопровода – V=2162,722 м3/год 

в том числе:

население – 1784,265 м3/год

бюджетные потребители – 374,457 м3/год

прочие потребители – 4 м3/год

	Водоразборные колонки


с. Медяково
	Скважина

ул. Мира, 2Б

(Рабочая)
	Скважина

ул. Кирова (резерв)


	Водобашни
	
	Водобашня



	Сети хозяйственно-питьевого водопровода – V=1587,611 м3/год

в том числе:

население – 1510,111 м3/год

бюджетные потребители – 77,5 м3/год

прочие потребители – 0 м3/год

	Водоразборные колонки


д. Орга
	Скважина,
ул. Молодежная

(рабочая)


	Скважина,
Производственная база

(резерв)



	Водобашня
	Водобашня


д. Лозняки
	Буровой колодец,

ул. Кутузова




п. Птицетоварная ферма
	Скважина,

(поселок)

(рабочая)





	Водобашня



	Сети хозяйственно-питьевого водопровода – водоразборные колонки




Приложение 3.
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MEPOITPHATUIA 10 YJIYUIIEHMIO KAYECTBA [IMTBEBOM BO/Ibl
HEHTPAJIM30BAHHOI'O BOJIOCHABXXEHMS HA 2022 T'OJT

Ieanio meponpusTHii sBiseTcs obecniedeHne HaCeJICHHS HUTHEBOH BOJIOI
HOPMaJIbHOTO KauecTBa M B JIOCTATOYHOM KOJHYECTBE M B MHTEpecax
YIOBIETBOPEHHS! KM3HEHHBIX MOTPEOHOCTEH ¥ OXPaHbl 3710POBbS MPAK/IAH.

3apauu: ynydmeHue M (MIM) JOBEJEHWE KadyecTBa IUTHEBOM BOIbI B
COOTBETCTBHH M TPeGOBAHMSIMHU CAaHMTAPHBIX TpaBuil U HopM (Canllun 2.1.4.1074-
01), obecrieuenns HanexHOCTH M OecriepeGoiHOCTH paboThl CHCTEM MHTLEBOTO
BOZOCHAOXEHHs M BOJOOTBEJCHHS, BHEAPEHHE COBPEMEHHBIX TEeXHOIOTHI,
MOBBILAIOIKMX PHEKTUBHOCTE PaBOTHI 00BEKTOB JKU3HEOOECTIEUEH IS

Ne TInanupyemble MepOnpHsTHs [Tnanupyemble OTBeTCTBeHHBII 33

n/n CPOKH npoBeziente
peanu3alun MeponpHsTHii

1. | JlaGopaTopHOii KOHTPOIIL 1 pa3 B roz AZMMHHCTpALIUA

Ka4ecTBa BOJbI (B3siTHE 00pasIoB cenbcoBeTa
npo6 BOABI JUIs IPOBE/ICHHUS
J1aGOPATOPHBIX HCCIISIOBAHKMN 1

HCIIBITAHUIT)
2. | Pa3memieHue B cpe/cTBax 1 pa3 B roxt AJMHMHUCTpALUS
MaccoBOH HH(pOpPMAIIMK ¥ Ha cenbcoBeTa

odunuaTbHOM caiite
MYHHLHUIATEHOTO 00pa3oBaHusi B
cetu «MHTEepHET» . CBeJleHHH 0
KadecTBe UThEBO# BOJIbI,
noiaBaeMoii aboHeHTam ¢
HCIIONb30BAHHEM
LEHTPaTH30BaHHBIX CHCTEM
BOJIOCHA0XEHHS Ha TEPPUTOPUU
CeNbCoBeTa, O MIaHax
MEPOIPUITHH IO MPUBEICHHIO
KayecTBa IMHThEBOi BOJIbI B
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Приложение 4.
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GENEPANIbHAR CAVKBA 10 HAQ3OPY B COEPE JALLITI MPAB NOTPESHTENER 1 ENATONONYMMA HENOBEKA
®unuan deaepanbHoOro GI0AKETHOTO yUpeKAeHWUA 3APaBoOXpaHeHus
e «LieHTp rurueHbl M anuaemuonorum B KpacHoApcKom Kpae»
e B ropoge A4nHcKe

UCTbITATEAbHbIA AABOPATOPHbIN LLEHTP

PexsuauTei: OKNO 76733231 OFPH 1052463018475 MHH/KNN 2463070760/246301001

POCC RU.0001.510639

IOpuameckuis anpec: 660100, POCCHR, r. KpacHoAPCK, ya. Conounas, 38, Ten. (39151) 5-01-07
akThvecKuii agpec: Gaxc (39151) 5-01-07
662165, KpacHospckwii kpai, r. AUuHCK, y. /ls8a TocToro, 23

http://fbouz24.ru
f,;g;gj/ _?‘;;ina:@zd.rnspmrebnadxm.m
VIBEPXIAIO
é Pykosomrens
et B)K,ymscxan JLI.
/MLIL

_TIPOTOKOJI .
HUCCJEAOBAHUI (MCIIBITAHUIN), U3SMEPEHUI
or 11.06.2021 Ne 301-1659

1. Haumenosanue sassutens, agpec: AJIMUHUCTPALIMS BOIOTOJIBCKOI'O CEJIbCOBETA BO-
TIOTOJILCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPAS 662066, Borotonsckuii p-i, Boroton ¢, Co-
BeTcKas yi, 24 a

2. Haumenosauue oObekta ucnbranus (o0pasia, mpoOer): Boja nuTbesas - HEHTPAIN30BaHHOE BOJIO-
cHabKeHne

3. Mecto oTGOpa/IpoBe/IeH s HCCIIEA0BaH I (MCIIBITAHUI ), H3MEPEHHIi:

3.1 Haumenosanue npeanpustas, opranusamn (agpec): AJIMUHUCTPALIASA BOI'OTOJILCKOI'O
CEJIbCOBETA BOI'OTOJIbCKOI'O PAOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotosbckii p-
H, borotou ¢, Coserckas yi, 24 a

3.2 Haumenopaune o6nexta (ajpec): AJIMUHUCTPALIMS BOIOTOJIBCKOI'O CEJIBCOBETA
BOI'OTOJIBCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPAS 662066, Bororonsckuit p-i, c. Borotomn,
yi. CoBetckas

3.3 HaumenoBaume TOUKH 0TOOpa: Kojionka ¢. bororos
4. Bec, 06beM, KouuecTBo oOpasna (npods): 2 11
5. Yenosust 0TGopa, 10CTaBKH:

Jlara u Bpemst ot6opa 1po0s! (0bpasna): 03.06.2021 13:30

Jlara u Bpems jiocTaBky mpobsl (06pasna) B MJILL: 03.06.2021 16:30

Ot6op npoussen (gosknocts, ®UO): Jlabopant Padosa JI. I1.

Ilpn or6ope npucyrersoBan(n) (nomknocts, ®UO): crermanuct 3yesuy H.A.

Tapa, yakoBKka: CTepHIbHAs CTeK/ITHHAS TI0CY/1a, MOIMMEpPHbIi MaTepHal, CTeKI0

VenoBust TPAaHCIOPTHPOBKH: B CYMKE-XOJMOJHIBHHKE C XJIaI0dIeMEHTaMH, ABTOTPAHCTIOPT

VeIoBHs XpaHEHHS: HE IPUMEHHMO

Mertozst 016opa 11po6 (o6pasnos): FOCT 31861-2012 «Boxa. Obmmue tpeGoBanus K 0T60pY Tpo6»;

T'OCT 31942-2012 «Boza. Ot60op 11pod /1 MEKPOOHOIIOrHYECKOro aHaIM3a»

TIporokos o B3stum 06pasios (1po6)/akt orbopa: Ne 1659 ot 03.06.2021
6. JlononHATEIbHBIC CBE/ICHHS:

Ocnosanue juist orbopa: Konrpakr Ne 110546p/21 ot 19.05.2021

Tlens uccneopanns, ocHoBanue: [Ipoune mpobkI 110 JI0roBopam
7. Cpencrsa usmepenuii (CH), cBesieHns 0 rocy1apcTBEHHO# MOBEpKe:

Ne HanmenoBanue, THI npH- 3aBoackoii CaezieHns 0 rocyapCTBEHHOI 110~
i 6opa HOMep Bepke, Ne

Crniektpomerp aTOMHO-
1 abcopbunonssifi__ MTA- 393 C-Al11/05-04-2021/54760647 04.04.2022

Cpok neficTus 10

Tpotokon Ne 301-1659 pacnevaran 11.06.2021 OGuiee konMHeCTBO CTPanMIL: 3, cTpanuua 1
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8. Yenopus nposesienus ucnbiranmii: Coorsercrayer HJT

9. Kox o6pazua (mpober): 301-1659-21
10. Pe3ysbTaThl HCIIBITAHAHN:

JlaGopaTopusi MHKPOGHOJIOrHYECKHX HCCe 0BAHMIT

(caHnTapHO-6AKTEPHOIOrHIECKHE HCCIEA0BAHMNS)

Per. Ne:01-1659
Jlara u Bpems nocrymienus npoosr: 16:45 03.06.2021
Jlara u Bpems Hauana uceneioBanus (ucnsrranus): 16:50 03.06.2021

Jlata u Bpemst OKOHUaHHs HecneaoBanus (nenbiranus): 16:00 04.06.2021

Ne Pesynbrarst
Onpejiensiembie Ennnmubt HJIT uenonb3yeMoro MeTo1a/MeTOMKH HCTIbITa-
nn HCIBITAHMI
rnoKasatesin H3IMEpeHus HUit
£ MOrpenHoCTh
1 Ofbinee MuxpoGHoe | KOE®s 1 MVK 4.1]({[8-01 CanurapHo-
menee 1 MHKPOOHOJIOrHUECKHI  aHAIM3 THUTHEBOI  BOJIbI
uueno (37) M n8.1
2 TepmoTonepanTHbIe MYK 4.2.1018-01 CanurapHo-
KOE 8 100 i
Konmdopmuble  GakTe- e He 0GHapykeHO MHKPOGHOJIOTHYECKHI  aHANIM3 THTHEBOM  BOJIBI
pun n.8.2
3 Obuwe (06oGumennbe) MVK 4.2.1018-01 Caunurapho-
KOE 8 100
Kosupopmubie  Gakre- - He 06HapyKeHO MHKPOGHOMOTHYECKHMIT aHAIN3 [HTHEBON BOJIbI
pun n82

Per. Ne:849
Jlara u Bpemst moctyruienns npodsi: 16:45 03.06.2021
Jlara u Bpems Hauana uccneoBanus: 16:45 03.06.2021

Jlara u Bpems okoHuanus uceienoanus: 14:15 10.06.2021

CannTapHo-rurueHnyecKas jadoparopus

% Onpenensembie Eaunnuus Pesymsratit
n/n noKa‘J‘aTenu Pe— MCHbITAHMI HJI neronb3yemoro MeToaa/MeTOMKH HCTIbITanHii
& MOrpeHoCTh
1 Tpuskye Gaisi 0 I'OCT P 57164-2016 Boaa nutsesas. Metozsl on-
pejienien s 3anaxa, BKyca  MyTHOCTH
I'OCT 4011-72 Bona nuthesas. Metonb H3me-
2 Keneso Mr/am’ menee 0,1 PeHHMs MAccoBOi KOHLEHTpalMu ofuero xesnesa
(1.2)
3 MyTHocTh Mr/o® Menee0.58 TOCT P 57164-2016 Bona nutbesast. MeToas! orn-
) peienenys 3anaxa, BKyca  MyTHOCTH
T'OCT P 57164-2016 Bona nutheas. MeTozmt on-
| T SRl e peJiesienys 3anaxa, BKyca i MyTHOCTH
I'OCT P 57162-2016 Boma. Onpenenenne co-
3 JepPKAHWS  ONEMEHTOB  METOIOM  aTOMHO-
3 [ Mapcatex M 0,0066:0,0014 abCOpPOLMOHHOM  CTIEKTPOMETPHH € DNEKTPOTEp-
MHUUECKOli_aromusaumeii
6 | Ipexsioers TpaL. sidtine:1,0 E:)es:‘o CJT L8(6:-52)012 Bona. Merozsl onpenesnenus
7 3anax npu 20 °C — 0 T'OCT P 57164-2016 Bosa nuthesas. MeTo/sl ori-
pe/iesien s 3anaxa, BKyca i MyTHOCTH
8 DrOp WA KiuMa- 4 0.4840.03 T'OCT 4386-89 Bozma nuthesas. MeTtozn! onpese-
THYECKHX PaiioHOB > % nenfls MaccoBoii KoLeHTpawn Gropuaos .|

Tlpotokon Ne 301-1659 pacnesatan 11.06.2021

Ofitee KoHECTRO CTPANILL 3, CTpaNHLA 2
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9 pH eAMHALB pH 6.940,2 XUMUYECKHil aHanmu3 Boi. MeToauka BbINONHE-
T HuA u3Mepennit pH B BOJax mMOTEHUHOMETpHUE-

CKHM METOJI0M

FOCT 31954-2012 Boaa mnuthesas. Meroasl

10 | XKecrkoctb o6uwas MP-9KB/IM’ 2,46+0,32
OnpeneneHus KEeCTKOCTH 1. 4
JInIo OTBETCTBEHHOE 3a COCTABJICHHE JAHHOTO 4 % Hauansnuk orzena
MPOTOKOJIA: v Tumonnna T.B.
(o) (nomksocTs, HO)

Uenbirarenbhbiii naboparopusiii uentp ®ummaia ®BY3 «LleHTp ruruenst i snuaemMuonorun B KpacHospckom kpaey B
ropojie AUMHCKe 3asBIISCT CIIEAYIOMIEe: Pe3yIbTaThi HCIBITAHMH, IPUBEICHHBIC B HACTOALIEM NPOTOKOIIE, XapaKTepH3yioT
TONBKO Mpe/ICTaBIeHHbIE 00pa3iibl (IPOGHI), NPOLICAIINE HCTILITAHKSA.

TIpOTOKO MCTIBITAMIT HE MOIKET GBITh MOJHOCTBIO WIH YAaCTHYHO BOCIPOM3BE/ICH, THPAKHPOBAH H pacnpocTpaneH Ges
paspenenus 3akasumka u MJILL 3anpeliaeTcs BHOCHTb AONOJIHEHHS WM HCTIPABJIEHUS B TEKCT HACTOANIETO MPOTOKOIA

Hacrosuwmii npoTokon coaepkut 3 cTpanuii(bl), COCTaBIeH B _2  JK3eMILIApax.

Tlpotokon Ne 301-1659 pacnievaran 11.06.2021 Obliee KoAMUECTBO CTPAHMLL: 3, CTpanmua 3
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DEQEPA/IBHAR CNYIKBA MO HANSOPY B COEPE ALUMTBI NPAB NOTPEGUTENEN M BNATONO/YSUA HENOBEKA
®unuan degepansHoro 610AKETHOTO yUPEKACHUA 3/PaBOOXPaHEHNA
«LieHTp rurneHbl u anuaemmonorum B KpacHoapckom Kpaey»

B ropoge AuMHCcKe

e “S  UCBITATEAbHBIA AABOPATOPHbIiA LLEHTP

Pexau3uTbi: OKNO 76733231 OFPH 1052463018475 UHH/KNN 2463070760/246301001

10puavseckwii aapec: 660100, POCCHA, r. KpacHospck, yn. Conouwan, 38, Ten. (39151) 5-01-07

®akTnieckuii agpec: Pakc (39151) 5-01-07

662165, KpacHoRpCKMi Kpal, r. AYMHCK, yn. /lbsa ToncToro, 23
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ST YTBEPXJIAIO

SN, PykoBOAHTEINb
Wmi}i\(yxoscxax JLO.
= Tl ML
» s 23]
MPOTOKOJI \ : /
UCCJIEJOBAHUM (MCIILITAHUIL), UBMEPEHMIL

ot 09.06.2021 Ne 301-1658 e A

1. Hanmenosauue 3assuresss, agpec: AJIIMUHUCTPALIMS BOT'OTOJILCKOI'O CEJILCOBETA BO-
T'OTOJILCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Bororosnbckuii p-H, boroton ¢, Co-
BeTCKasd yi1, 24 a

2. Hanvenosanue oO6wekTa ucnbitanus (o6pasua, mpobbl): Boia muTheBas - LeHTpaiH30BaHHOE BOJIO-
cHabXeHne

3. Mecro ot6opa/mpoBe/IeHus HCCIEeA0BAHHIT (MCIIBITAHMIA), H3MEePeHHIi:

3.1 HammeHoBanue rpeanpustus, opranuzamiy (anpec): AIMUHUCTPALIAS BOIOTOJIBCKOI'O
CEJIbCOBETA BOT'OTOJILCKOI'O PAIOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotossekuit
p-u, Bororon ¢, Coserckas yi, 24 a

3.2 Haumenopanue obnekra (ampec): AIIMUHUCTPALMSA BOIOTOJIBCKOI'O CEJIbCOBETA
BOI'OTOJIBCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOT'O KPASI 662066, Borotossckuit p-H,

2. Bnanumuposka, yi. Ilkonbhas

3.3 HanmeHoBaHHe TOYKH 0TOOpa: KOJIOHKA JI. BiiaquMipoBka
4. Bec, oObem, kommdecTBO 06pasiua (mpobsr): 2 1
5. YenoBus ot60pa, 10CTaBKH:

Jlara u Bpems otGopa 1n1poOsI (06pasia): 03.06.2021 13:00

Jlata u Bpemst octaBky 11po6s! (06pasua) B MJIIT: 03.06.2021 16:30

Or60p npounssen (nomkHocTh, ®UO): maGopaut Pscora JI. I1.

ITpu orBope npucyrcrBosai(u) (nomknocts, ®HO): cnenmanuct 3yesny H.A.

Tapa, ynakoBka: CTepHIIbHAs CTEK/ISHHAS IT0CY/Ia, HOIMMEPHbI MaTepHa, CTeKI0

Vei0BHs TPAHCHIOPTHPOBKHM: B CYMKE-XOJIOJHIBHIKE C XJIal03]IeMEHTaMH, aBTOTPAHCTIOPT

VenoBust XpaHeHHs: He IPUMEHHMO

Merozast or6opa 11po6 (o6pasios): FTOCT 31861-2012 «Boaa. O6ume tpeboBanus K 0T60py npod»;

T'OCT 31942-2012 «Boaa. Ot6op npod /uiss MHKPOOHOJIOrHYECKOT0 aHaIn3ay

ITpotokox o B3stiu 06pasnos (mpod)/akt ordopa: Ne 1658 ot 03.06.2021
6. JlonoHuTeIbHbIE CBEICHHS:

Ocuosanne st orbopa: Kontpakr Ne 110546p/21 ot 19.05.2021

Llens uceneoBanns, ocHopanue: I1poune npo6r1 o gorosopam
7. Cpencrpa n3mepennii (CH), cBesienns 0 rocy1apcTBeHHOI MoBepKe:

% Haunmenosanue, Tun npudopa Sasonckoft CaoneRIT0 TocyIapCTRCHAGH Cpok neficTsus 10
n\n HoMep nosepke, Ne

CnekTpomeTp aToOMHO- o
1 abcopGunonmsiii  MTA-915 393 C-All/05-04-2021/54760647 04.04.2022

TMpotokon Ne 301-1658 pacneuaran 09.06.2021 (Obutee Ko/muecTso cTpanmi: 3, cTpanmua |
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8. Yenosusa nposesienns uenbitanmii: Coorsercrayer HJJ

9. Kon obpasa (npober): 301-1658-21
10. Pe3ybTaThl HCIIBITAHMIA:

JlaGopaTopusi MHKPOGHOJIOrHYECKHX HCC/Ie10BaAHMI

(caHUTaPHO-0AKTEPHOJIOrHYECKHE HCCT 0BAHMS)

Per. Ne:01-1658

Jlara u Bpems nocrymienns mpoGsr: 16:45 03.06.2021

Jlata u Bpemst Havata uceneoBanus (ucnsrranns): 16:50 03.06.2021
Jlata u Bpemst OKOHUaHMS HecTenoBanus (ucnbrranus): 16:00 04.06.2021

n}js Onpenensiembie Ennnust e HJT nenonb3yeMoro MeToa/MeTOAMKH HCTIbITa-
n HCrbITaHui o
nokasaresan M3MEpeHus HUH
& TIOrpemHoCTh
! Ob1mee MikpoGHoe | KOE B 1 o s 5 ‘4'2'1(:; B-01 Ca";rap"o'
qHcno (37) M MeHe :Vlé(p]ﬂ HOJIOrHYECKH] aHann3 MUTLEBO! BOJIbI
2 TepmoTonepanTHbie KOE 5 100 MVK 4.2.1018-01 Canurapno-
Konupopmubie  Gakre- A He 00HapyKeHo MHKPOGHOIOTHYECKHIT aHAIH3 MHTHEBON BO/bI
pun n. 8.2
3 Obuwe (06obuieHHbIe) KOE 8 100 MVK 4.2.1018-01 CanurapHo-
Komupopmubie  GakTe- - He o0HapyKeHO MHUKPOOHONOTHYECKHTT AHANIN3 [HTHEBOH BOJLI
pum m 8.2
CannrapHo-rurmennyeckas Ja6oparopus
Per. Ne:848

Jlata u Bpemst mocTyIuIeH s npodsr: 16:45 03.06.2021
Jlara u Bpems Havasia uceneoBanus: 16:45 03.06.2021

Jlara u Bpems oxoHuaHus uccieoanns: 16:39 09.06.2021

Tpotokon Ne 301-1658 pacneuaran 09.06.2021

A Onpenensembie Enuumibr e TATR
n/n AaaEa amMepernA HCTbITaH i HJI uenosbayeMoro MeTo1a/MeTo MK HerbITaHuii
£ NIOTPelHoCTh
2 =
1 TprsiyS o 0 T'OCT P 57164-2016 Boaa nutbesast. MeTosibl ompejie:
JICHH 3aT1aXa, BKYCA 1 MyTHOCTH
2 | xerieas Sl 0,41£0,09 TOCT 4011-72 Boma nutbesasi. MeTonbl M3mepenus
MaccoBoil KoHueHTpauuu obiuero esnesa (m.2)
3 | Mymmoers Stiliad 0,78£0,16 TOCT P 57164-2016 Bona nuthepas. MeTonsl onpese-
JIeHHA 3a11Xa, BKYCa 1 MYTHOCTH
4 | 3anax npm 60 °C Gt 0 FOCT P 57164-2016 Bona nutbesas. MeTozsl onpese-
JIEHH 3anaxa, BKyCa i MyTHOCTH
TFOCT P 57162-2016 Boaa. Onpenenenne conepika-
8 Mapranen mr/am’ 0,031%0,005 HHSL  JIEMEHTOB ~ METOIOM  aTOMHO-aGcopOUHOHHOI
CTIEKTPOMETPHU C 3IEKTPOTEPMUYECKOH aTommsateii
TOCT 31868-2012 Boga. Metonsl —onpeneneHus
6 | LsetHocTs rpan. 13,7£2,3 ieTHOCTH (1L5)
7 | 3anax npu 20 °C Bamm 0 TOCT P 57164-2016 Bosma nutsheBas. MeTozsl onpese-
JIeHHA 3anaxa, BKyca i MyTHOCTH
DTop s KiuMa- I'OCT 4386-89 Bosna nutbesas. MeTo/bl onpeesieHs
8 | THyeCKMX pailoHOB Mr/aM’ 0,44+0,03 MaccoBoii KoHLeHTpaumu Gropuos 1. 1
I-11
IHJT @ 14.1:2:3:4.121-97 KonuuectsenHblii Xumuue-
9 | pH enHubl pH 7,2+0,2 CKHii auanus BoA. MeToaMKka BBINOJHEHHS M3Mepe-
Huit pH B BOJAX NOTEHUMOMETPHUECKHM METOJI0M

Oftitee Koi1eCTRO CTPANALL 3, CTpanHiLa 2




[image: image12.jpg]10/ Reerxoess obias Sarssmalio? 7,14£0,93 I'OCT 31954-2012 Boxa muthbeBas. MeTozsl onpee-
L JIEHUs JKECTKOCTH 1.4
JIH1I0 OTBETCTBEHHOE 3a COCTABJIEHHE JIAHHOTO ” Havanpnux otznena
TPOTOKOJIA: Tumonuna T.B.
(noamics) (nomkHocTh, DHO)

Hcnpitatenshbiit 1adoparopbiii tentp @umnana GBY3 «LleHTp rurueHs 1 snuaeMuooruu B KpacHospckom kpae» B
TOpojie AMHHCKE 3asBISET ClIe/1ylollee: Pe3y bTaThl HCIBITAHMIT, IPHBEICHHbIE B HACTOSILEM NPOTOKOJIE, XapaKTepH3yIOT
TOJILKO Mpe/ICTaBIIeHHbIe 00pa3iibl (MPOOKI), NPOLIEIIIHE HCTbITAHMS.

TIpOTOKOI MCIBITAHMI HE MOKET GbITh NONHOCTHIO WM YACTHYHO BOCTIPOH3BEICH, THPAKHPOBAH H pacnpocTpateH 6e3
paspeluerus 3akasunka i MJILL 3anpeiaercsi BHOCHTS JOTIONHEHH M HCIPABICHHA B TEKCT HACTOALIErO NPOTOKOIA

Hacrosumii npoToko coaepkuT 3 cTpanuii(bl), COCTaBACH B _2  JK3eMIipax.

Tpotokon Ne 301-1658 pacniesaran 09.06.2021 (Obiitee KOMHUECTBO CTPAHMIL: 3, CTpaniua 3
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QELEPANIBHAR CNYHEA 110 HALIOPY B COEPE JALLATBI NIPAB MOTPESMTENEA W BNATOMO/VAHA HENOBEKA

®ununan desepanbHoro 610AKETHOTO yUpeXAeHNA 34paBoOXpaHeHNs
«LieHTp rurueHbl M anuaemuonorimn B KpacHospckom Kpae»
B ropoge AuuMHcKe

“ UCTBITATEAbHbIA AABOPATOPHBIi LLEHTP

PekauauTsi: OKMO 76733231 OF PH 1052463018475 MHH/KNN 2463070760/246301001

[Opuamseckuii appec: 660100, POCCHA, r. KpacHospck, ya. Conoukan, 38, Ten. (39151) 5-01-07

aKTuveckuii appec: ®axc (39151) 5-01-07
662165, KpacHOAPCKUiA Kpal, r. AuMHCK, yn. lbua Toncroro, 23

http://fouz24.ru
achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ry

_MPOTOKOJI
UCCJIEOBAHUIN (MCIIBITAHUI), U3MEPEHUIA
ot 11.06.2021 Ne 301-1661

1. Haumvenosanue 3assurens, agpec: AJIIMUHUCTPALIUSI BOI'OTOJILCKOI'O CEJILCOBETA BO-
FOTOJILCKOIO PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPAS 662066, Bororonsekwmii p-u, Bororon ¢, Co-
BeTCKas yi, 24 a

2. Haumenosauue 00beKta ucbitanus (06pasua, nmpoGsl): Boja HCTOUHUKOB HELEHTPAIH30BAHHOTO BO-
JOCHAOKEHHS

3. Mecto oT60pa/mpoBe/IeH s HCCIeA0BAHMI (HCIBITAHMI), H3MepeHHii:

3.1 HammenoBanue npenpusTis, opranusamun (agpec): AIIMUHUCTPALIMS BOTOTOJILCKOI'O
CEJIbCOBETA BOI'OTOJILCKOI'O PAIOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotossekuii p-
H, bororon ¢, Coserckas yi, 24 a

3.2 Hammenosaune obwekta (aapec): AJIMUHUCTPAILIUS BOTIOTOJILCKOI'O CEJILCOBETA
BOI'OTOJIBCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotomsckuii p-H, 1.JI03HIKH,
yi1. CoBerckas

3.3 HanmenoBanue TOUkH 0TO0pa: Kosozen 1. Jlo3uskn
4. Bec, o0bem, konuuecTBO 00pasua (npobsr): 2 i
5. Ycnosus otbopa, I0CTaBKH:

Jlata u Bpemst orGopa npo6sr (06pasma): 03.06.2021 14:30

Jlata u Bpemst joctaBku 11po6sl (06pasia) B MJILL: 03.06.2021 16:30

Or60p nponssen (nomwkHocTh, PUO): naGopant Psicosa JI. I1.

ITpu or6ope npucyrcrBoBan(u) (nomkuocts, ®HO): cnemmanuct 3yesna H.A.

Tapa, ynakoBka: cTepuiIbHas CTEK/IAHHAS MOCY/IA, TIOJIMMEPHBIH MaTepHall, CTEKII0

VCroBHS TPAHCTIOPTHPOBKH: B CYMKE-XOJIOJMIIBHAKE C XJIAJI09IEMEHTaMH, aBTOTPAHCIIOPT

Vc10BUS XpaHEHHS: He TPUMEHHMO

Meroet ot60pa 1po6 (o6pasuos): 'OCT 31861-2012 «Boxa. O6mue TpeboBanus k 0T60py mpob»;
OTOCT 31942-2012 «Boza. Ot60p npob uiss MEKpOGHOIOrHYECKOT0 aHaIH3a)

ITporokomn o B3stun 06pasios (mpob)/akt orbopa: Ne 1661 ot 03.06.2021
6. JlonomHATEbHbBIE CBE/ICHUS:

Ocuosanue v oroopa: Konrpakr Ne 110546p/21 ot 19.05.2021

Ilens ucenenosanus, ocHoBauue: Ipoune mpoGs! 110 10roBopam
7. Cpencrsa n3mepennit (CH), cBeienus 0 rocy1apcTBeHHOI MOBEpKe:

Ne HanmenoBanue, THI IpH- 3aBo/cKoit CaejieHns 0 ToCy1apCTBEHHOI Mo~ P——
L Oopa HOMep Bepke, Ne

D -ALL1/05-04-2021/54760647 04.04.2022
! abcopOumonnslii ~ MI'A- 33 C 2 .04

Tpotoxon Ne 301-1661 pacniesaran 11.06.2021 Obiutee KomseeTBo CTpaniL: 3, cTpatia |
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8. Yenosus nposezienns uenbrranmii: Coorsercrayer HJL

9. Kozt o6pazua (mpobsr): 301-1661-21
10. Pesynbrarbl HCIIBITAHHI:

JlaGopaTopusi MHKPOGHOIOrHUECKHX HCCae0BAHMI

(caHATAPHO-6AKTEPHOIOTHYECKHE HCCIEI0BAHMS)

Per. Ne:01-1661
Jlata u Bpemst nocrymienus npo6sr: 16:45 03.06.2021
Jlara u Bpems Hayasa uccneioBanms (enbrranus): 16:50 03.06.2021

Jlata n BpeMst OKoHYaHHs HcenenoBanus (ucnbrranns): 16:00 04.06.2021

Ne PesynbTarhl
wn Onpenensembie Enununs: ey HJI Mcronb3yemoro MeToia/MeToIMKN HCITbITa-
TnoKazaTes H3MepeHHs Huit
£ NOrpemHocTh
1 Obimee Mukpouoe | KOE® 1 MVYK 4.2.1018-01 Cauurapno-
Mmenee | MHKPOOHOJIOIHYECKHIT aHANN3 NMHTHEBOI  BOMBI
HYHCI0 Ml 8.1
2 TepmoTonepaHTHbIe MVK 4.2.1018-01 CanuTapHo-
KOE B 100
KonmudopmHbie  GakTe- oot He 00HapyKEHO MHKPOOHONIOrHYECKHiT aHAIN3 MUTLEBOH BOJBI
pun m 8.2
3 O6uwe (0GobenHbIe) MVYK 4.2.1018-01 Cannrapho-
KOE B 100
KonmupopMubie  GakTe- it He 0GHapyKeHo MHKPOOHONIOrHYECKHiT aHANN3 THTHEBOI BOJIbI
pun n. 8.2
CanuTapHo-ruruennveckas aboparopus
Per. Ne:851

Jlara u Bpemst mocryruienns npodsi: 16:45 03.06.2021
Jlata u Bpemsi Hayana ucenenosanus: 16:45 03.06.2021

Jlata u Bpemst okoHuaHus1 HeenenoBanus: 14:48 10.06.2021

o Onpenensembie Ennruust Pesynsrarsi
n/n peas A MCTBITaHU HJI uenonb3yeMoro MeTo/1a/MeToAMKH HCTIbITaHMii
nokasare;in H3IMEpeHHs
 MOrPeNHOCTh
1 I Gan 0 T'OCT P 57164-2016 Bona nuthesas. Metoabt
pHBkyC . onpejie/icHns_3amaxa, BKyCa H_MYTHOCTH
FOCT 4011-72 Bopa nutheas. MeToabl Hime-
2 | Keneso Mr/am’ 1,01£0,21 PeHHs MacCOBOH KOHUEHTpAaUMM OOLIEro skenesa
(n.2)
3 | M ] Meree 0:58 FOCT P 57164-2016 Boma nuthesas. Meromsl
yrHocTS Mo N onpejielienys 3aniaxa, BKyca M MYTHOCTH
FOCT P 57164-2016 Boma nuthesas. Metonsl
o
4| Samxupné0rC oaEs 0 Onpejie/ienys 3anaxa, BKYCa M MYyTHOCTH
TOCT P 57162-2016 Boma. Onpenenenue co-
3 > NepAKaHWs  ONEMCHTOB  METOIOM  aTOMHO-
5i ['Nmpranen urlmi 0,011:0,002 a6CcopOLMOHHOM  CIIEKTPOMETPHH € JIEKTPOTEp-
MHYECKOIT aTtomusaumeit
TOCT 31868-2012 Bona. MeToasl onpenenexus
6 | LperHocTs rpaz. 86,2+6,9 ST S
TOCT P 57164-2016 Bona nutsesas. Mertonst
o
7' _|{Samxupal0ne Osltas 0 Onpejie/ienNa 3anaxa, BKYCa M_MyTHOCTH
drop A KiuMa- 3 TOCT 4386-89 Bona nuthesas. Metozsl onpene-
& THYECKHX PaiOHOB il s JIeHHs MAaccOBOii KOHIEHTpaunH Gropusios n. |

Tpotokon Ne 301-1661 pacniewaran 11.06.2021

OGiee komtecTno crpaniy 3, crpaninia 2
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IMHA @ 14.1:2:3:4.121-97 KonnuectseHHblil
XUMHYeCKHii aHaiu3 Boi. MeTonuka BhinosHe-

9 pH emunnibl pH 7,8+0,2
HUA W3Mepenwii pH B Bomax noTeHUMOMETpHYE-
CKHM_METOIOM
]
10 | Hecikossobias T 3,3540,43 FOCT 31954-2012 Bopa nuthesas. Metozst

ONpe/ie/iecHHs JKECTKOCTH 1. 4

JINIo OTBETCTBEHHOE 3a COCTABJICHHE JAHHOTO

IPOTOKOJIA:

/% Hauanenuk otaena
¢ Tumonnna T.B.
(noanice) (aomxnocTs, DHO)

Henbiratenshbiit 1aboparopubiii uentp ®unnana BY3 «Llentp ruruens u snuemuosnorni B KpacHosipckom kpaey» B
ropozie AUMHCKE 3asBIICT Cle/yloliee: Pe3yibTaThl HCTIbITAHHIL, PHBEICHHbIE B HACTOALLEM NPOTOKOJE, XaPAKTEPH3YIOT

TONLKO MpeACTaBIEeHHbIe 00pa3iibl (MPOGHI), MPOLIEIIHE HCITBITAHMS.
[1POTOKO HCTBITAHHUIT HE MOKET GbiTh MOTHOCTBIO WM YACTHYHO BOCTIPOM3BEICH, THDAKMPOBAH 1 pacnpocTpakeH Ge3

paspeuenns 3akasauka u MJILL 3anpeiiaercs BHOCHTL I0NOMHEHUs HIH HCNPABJICHIS B TEKCT HACTOAMIET0 NPOTOKOIA

Hacrosuumii npoTokos conepknT 3_ cTpanuii(bi), COCTaBIeH B _2  9K3EMILISIPaX.

Tlpotokon Ne 301-1661 pacnevaran 11.06.2021

OGitiee KoveCTRO CTpAHLL 3, cTpaHta 3
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SEAEPANBHAA CAVIEA NG HAQIOPY B COEPE ALUNTHI NPAB MNOTPEEWTENEN U BAAFOMO/YHIA YEAOBEKA (POCTIOTPEEHABIOR)
Dununan PegepanbHoro GLOAKETHONO yIpeKACHUA 3AP3BOOXPAHEHNUS
«LleHTp rurneHs! v anuaemuonorum B KpacHosipckom Kpae»

B ropoge AumHcke
W (prnuan OBY3 «lienTp rurvenn: u anugenuonormu 8 KpacHosapckom
Kpae» B ropoge AMMHCKe)

NCTBITATEAbHbIH AABOPATOPHBIW LIEHTP

YHURAaNLHBIA HoMep 3anucK B PeecTpe akkpeauTosaHHbix iy POCC RU.0001.510639
{nara BHecenUnA cBeARHMII B PeecTp aKKPeAUTOBAHHLIX AiMy 29.10.2015)
PexBu3uTsi; OKNO 76733231 OTPH 1052463018475 WHH/KNT 2463070760/246301001

10puamecknii aapec: 660100, POCCHA, r. Kpackospek, ya. Conounas, 38, Ten. (39151} 5-01-07
axTieckut agpec: Dac (39151} 5-01-07
662165, KpacHORPCKWH Kpait, 1. AUMHCK, Y. /1sBa ToACTOr, 23

e

POCC RU.0001.510639

http://fouz24.ru
achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

# YTBEPXJIAIO

3aMecTHTE b PYKOBOKHTRIA
YT % Kupxesuu E.T'.

7/ 29.10.2021

_HOPOTOKOJI
HCCAEJOBAHUI (ACTILITAHAN), W3MEPEHUI
07 29.10.202] Ne 301-3266

1. HanmvenoBange 3assuTens, agpec: AIMMHUCTPAITHA BOT'OTOJNIBCKOI'O CEJIBCOBETA BO-
TOTOJIBCKOTO PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPAS 662066, Borotonsckuit p-H, boroton ¢, Co-
BeTCKad Y11, 24 a

2. HanmenoBanue o6beKTa uensiranus (00pasia, Npobel): Bosia HCTOUHMKOB HETICHTPATH30BAHHOTO
BONOCHADKEHMS

3. Mecto 0T60pa/IpOBeIeHIs UCCISAOBANMIT (MCEITAHMI), H3MEePEHHMIL:

3.1 HaumeroOBaHHE OpeAnpusTas, opraausanuu (anpec): AIMMHUCTPALTHS BOTOTOJBCKOI'O
CEJIBCOBETA BOTOTONLCKOTO PAMOHA KPACHOSPCKOI'O KPAS 662066, BoroTombekuit
p-H, Bororox ¢, CoseTckas yi, 24 a

3.2 Hammenosarue o6bexta (agpec): ADIMUHUCTPALIMA BOTOTOJILCKOI'O CEJIbCOBETA
BOT'OTOJILCKOTO PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotomsckuit p-u, 11. JIo3HAKH,
yi1. CoBerckas

3.3 HanMeroBan#e To4KkH oT60pa: Konogel 1. JIo3HsKH
4. Bec, 00beM, KOII4ecTBo o0pasna (npobsr): 3 1
5. Yenopna 0160pa, OCTaBKU:

Jlata u Bpems oThopa IpoGsI (obpasua): 28.10.2021 10:15

Jlata 1 BpeMst focTaBKy Ipobe! (0Gpasua) & WIILT: 28.10.2021 12:55

O160op mpomssen (nonkaOCTS, PUO): mabopant Tomsira M. B.

T1pu ot6ope mpucyTerBoBan(y) (RomksocTs, HO): riasa Kpuxmmsrx E.B.

Tapa, yHaxoBKa: CTEPHIbHAN CTCKIAHHASA IOCYA, MONUMEPHBIH MaTepUa, CTEKNO

Y CnoBus TPAHCTIOPTHPOBKY: B CyMKE-XOJONMIBHUKE C XJIATO3IEMEHTaMHU, ABTOTPAHCIOPT

Venorus XpaHSHKA: HE TIPUMEHAMO

Meroms! o16opa mpob (06pasuos): FTOCT 31861-2012 «Boaa. Obuiue Tpeborarus x 0160py Hpoby;

T'OCT 31942-2012 «Bogna. O16op npo6 WLt MEKPOOROTOrHIECKOrO aHATH3A»

TpoToko o B3sTHH 06pasos (poG)/axT orfopa: No 3266 ot 28.10.2021
6. JlonONHHTEILHBIE CBEASHHUS:

Ocuoranue s or6opa: Konrpaxr Ne 110898p/21 ot 01.10.2021

T ipotovon M 301-3266 pacnewaran 29102021 o T Gittes womtestso erpasint: 3, crpanina 1




[image: image17.png]Lens uccnenosannd, ocHosanue: IIpodne npoGE IO J0roBopaM
7. Cpencrsa usmepennii (CH), cBeIeHAS 0 rOCYAApCTBEHHO TIOBEPKE:

Ne | HamMeHomaHMe, THIT IpR- 3apoackoit CaeneHus 0 rOCYAAPCTBEHHOM 110~ Cpok acltcTans 1o
o 6opa HOMep BepKe, Ne
CrniextpomeTp ATOMHO~
1 abcopbunonnsiit  MIA- | 393 C-AlL/05-04-2021/54760647 04.04.2022
915 MI
2 | Crewtpogorovety T | sao00072 | CoAIIO2-04-2021/53363447 01042022
3| Jpumeponbiil XOUOVED | 3354 C-ALLV02-04-2021/53363449 01.04.2022

8. Yenorus nposenenna nensrasmit: Coorsercryer HJJ
9. Koz o6pasma (mpobst): 301-3266
10. Pe3ysbTaThl HCIBITARMI:

JlaGopaTopnst MHKPOGHOTOFHYECKHX HECHe0BAHMIT

(CAHMTAPHO-GAKTEPHONOTHYECKHE HCCICROBAHMSA)

Per. Ne:01-3266
Jara u Bpems nocTymutenns npober: 13:10 28.10.2021

Jlara 1 Bpemst Havuana ucceoBanuA (HenbITanud): 13:30 28.10.2021
Jata u BpeMs OKQHYARHMA McclenoBaHuA (Mcnbitarus): 13:30 29.10.2021

Ne PeaynbTathl
st OnpegenseMble Expauist [A—, HJI nemonk3yeMoro MeToAa/METOTMKY UCTIBITa-
TioKa3aTenu MBMEPEHUS HA
+ MOTPENHOCTh
1 Obmee MuxpoGioe | KOE s 1 MVYK 42,10113-01 CaHurtapRo-
menee | MHKpOGHONOTHYECKUH AHANME THTHEBOR BOIE!
HUCTIO M 8.1
2 TepMOTOIEPARTHBIE MYK 4.2.1018-01 Canutapho-
KOE B 100
xonnpopmHere  GaxTe- M1 He 0GHapyKeHO MUKpOGHONMOTHIECKHHA AHAIH3 TUTHERON BOXB
pHI m8§.2
3 Obume (oGoGmenHsIe) MYK 4.2.1018-01 CaruTapHo-
KOE B 100
xomuopmHEe  Gaxre- M1 He oBHapyxeHo MUKPOOHOIOrM4eCKHH aHANMH3 THTBEBON BOMB
puu m 8.2
CaHuTAPHO-THTHeHUYecKan daGoparopus
Per. Ne:1575

Hata u Bpems nmocTymuleHHs npo6sr: 13:10 28.10.2021
JMata n Bpemst Hauata uecaenosanma: 13:20 28.10.2021
JlaTa ¥ BpeMsi OXOHYAHMA HecnegoBanys:: 14:30 29.10.2021

" Onpenensiemble Enunuust Pesymutatet
il PORe] o HCTBITaHKHR HJ »cnons3yeMoro MeToRa/MeTOMMKH HCTTHI TAHHE
TOKazaTeNny M3MEPEHHA +
HOrPEUHOCTE
TOCT P 57164-2016 Boma mnutheBas. Metoasl
1 | Ilpuskyc Ganel 9
OTNpeAeNeHuA 3arnaxa, BXKyca M MyTHOCTH
2 | Keneso ] 0,30£0,06 I'OCT 4011-72 Bona nuteepas. MeTomsl M3MepeHUS
MACCOBOM. KOHUEHTpauuy ofluero xenesa (m.2)
3 | MyrHocts U Menee 0,58 I'OCT P 57164-2016 Boma nutbesas. MeToae
onpejeleHHA 3araxa, BKyCa H MYyTHOCTH
4 | Ramax apu 60 °C Gamn: 0 FOCT P 57164-2016 Boma mmTeesas. MeTomst
P ONpedeIeHus 3amaxa, BKyca H MYTHOCTH
R TOCT P 57162-2016 Boga. Ompenenexne comepxa-
5 Mapraner Mr/am’ 0,059+0,009 HUF  3MEMEHTOB . METOJOM AaTOMHO-abcopGLIOHHOU
CIEKTPOMETPHY ¢ NMEKTPOTEPMUUECKOM aTOMHU3ALHeH
T'OCT 31868-2012 Boga. MeTombl onpeneneHia upet-
6 TipeTHOCT rpag. Menee 1 HOCTH 1.5

" Hporoxon Ne 301-3266 pacriowaman 29.102021

Oimee KONMHECTAO CTPAHMIL: 3, CTpaHHIE 2





[image: image18.png]7 | 3anax npw 20 °C Ganst 0 I'OCT P 57164-2016 Boxa mnuthenas. MeToms
onpeaeneHys samaxa, BKyca M MYTHOCTH

8 | Gropumws /o 0,2940,02 I'ocT 4386-89 Bopa nutbeas. METOAb ONpEASTICHAA
MaccoBoi KOHUEHTpamiH GTopHuos n. |

. NHA @ 14.1:2:3:4.121-97 KonM4ecTBEHHBIN XuMIe-

9 pH envunuel pH 8,1£0,2 CKHIl aHann3 BOA. METONHKA BBINOMHEHHA H3MEpe-
nulf pH B BOZaX TOTCHIAOMETPHYECKHM METOLOM

10 | Keorkoors obuas T'pamyc 7.260,0 FOCT 31954-2012 Boaa nutheras. Meroast ompeae-

KECTKOCTH JIeHns KECTKOCTH 1. 4

7 Havaneuuk ornena

Tumornna T.B.
(Romtnce) (aowiatooTs, PUO)

HPIIIO OTBETCTBEHHOC 34 COCTABNICHHE JAaHHOIO
TPOTOKOJIA:

McneiTatensHeiii taboparophpiii ngrtp Puinasa ®BY3 «LIenTp rHraens! ¥ dMHAeMUONIOTHH B KpacHOAPCKOM Kpae» B
ropofic AYMHCKE 3aABASeT CIEYIOUISE: PE3Y/ILTATE! HCITbITAHIH, NPHBEACHHBIE B HACTOALIEM IPOTOKONE, XaPaKTEPH3YIOT
TORBKO NPEACTABAEHEBIE 0GPa3ue! (TIPoGHI), NPOIIEANING UCTIBITAKNSL.

TIpoToKoN HCNBLITAHHUEM HE MOXKET GbITb NOMHOCTHIO MM YaCTHYHO BOCIPOK3BENEH, THPAXKHPOBAH M PACIIPOCTPaHeH Ge3
paspemckns 3akasunia 1 UILL 3anpeimaeTcs BHOCUTh IONIONHEH NSl WM #COPABACHHA B TEKCT HACTOAIIETO MPOTOKONA

HacToALuii MPOTOKON COASPKAT 3 CTpanui(bl), COCTABNEH B 2  SK3EMIULAPaX.

IIPOTOKO!N OKOHHEH,

Tipororon Ne 301-3266 pacnievaran 20.102021 " OBies KOMMECTRO CTpANIL 3, CTpaUMILA 3
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PEAEPANILHAR CAIYIBA M0 HAZI3OPY B COEPE SAWLMTHI NPAB NOTPESUTENER W BNIATONONYSMA HENOBEKA
®ununan desepanbHOro G10AMKETHOrO YUPEKAEHNA 3APaBOOXPaHEHNA
«LieHTp rurneHbl n anuaemuonorumn B KpacHoApckom Kpae»
oo roma B ropoge AuMHcke

UCMBITATEAbHbIA AABOPATOPHbIN LLEHTP

Pexsu3uTbi: OKMO 76733231 OTPH 1052463018475 MHH/KNM 2463070760/246301001

POCC RU.0001.510639

10puAwEckvii anpec: 660100, POCCHA, r. KpacHoapc, yn. Conounan, 38, Ten. (39151) 5-01-07
Gaxtnaeckiii agpec: ®akc (39151) 5-01-07
662165, KpacHOAPCKMH Kpa, r. AuuHCk, ya. Nleea Tonctoro, 23

M'.'D Jifbuz24.ru
)ehlnsk,_f(m@zd rospotrebnadzor.ru

_TIPOTOKOJ
WCCIEOBAHMIT (MCIIBITAHMIA), H3MEPEHHI
ot 11.06.2021 Ne 301-1660

1. Haumenopanue 3asputens, aapec: AJIMUHUCTPALIMS BOI'OTOJIBCKOI'O CEJIbCOBETA BO-
IOTOJILCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Bororonsekuii p-u, Bororoxn ¢, Co-
BeTCKasd yi1, 24 a

2. HanmenoBanue oObekTa nenbiTanus (oOpasua, npoOsi): Boja muTheBas - HeHTpanu30BaHHOE BOJIO-
cHabKenue

3. Mecro ot6Gopa/npoBeieHHs HCCIeI0BaHMIT (HCIIBITAHMIA ), H3MEPEHHUIA:

3.1 Haumenosanue npeanpusitusi, opranusanun (agapec): AJIMUHUCTPALIMSI BOT'OTOJIBCKOT'O
CEJILCOBETA BOI'OTOJIbCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOT'O KPASI 662066, Borotomsckuii p-
H, boroton ¢, CoBerckas yi, 24 a

3.2 Hammenopaune obwekta (ampec): AIMHUHUCTPALIMS BOI'OTOJIBCKOI'O CEJIbCOBETA
BOI'OTOJILCKOI'O PAMOHA KPACHOSIPCKOI'O KPASI 662066, Borotossckuii p-H, ¢. MesikoBo,
yi. Mupa

3.3 HanmenoBaume Touky ot6opa: KojoHKa ¢. MenskoBo
4. Bec, 00bem, KoanuecTBO 0Opasia (1pobsr): 2 1
5. Venosus ordapa, 10CTaBKH:

Jlara u Bpemst or6opa rnpo6sr (o6pasua): 03.06.2021 14:00

Jlata u Bpems toctaBku npodst (o6pasma) B MJILL: 03.06.2021 16:30

Ot6op npoussen (nomkrocts, ®HO): nadopaut Psabdosa JI. I1.

TIpu orGope npucyrcTBoBan(u) (nomkuocts, PHO): cnenmamucr 3yesuy H.A.

Tapa, ynakoBKka: CTepuiIbHas CTEKJIAHHAS TOCY/1a, TIOIMMEPHbIH MaTepual, CTeKsIo

YCIIoBHS TPAHCIIOPTHPOBKHA: B CYMKE-XOJIOJIHJIBHHKE C XJIaJ03/IeMEHTAMH, aBTOTPAHCIIOPT

VeroBHs XpaHEHHS: HE TIPHMEHUMO

Mertozst ot60pa 11pob (o6pasios): TOCT 31861-2012 «Boza. Obimue TpeGoBatus K 0T00py Hpob»;
OI'OCT 31942-2012 «Bona. Ot6op 11pob /1ist MEKPOOHOIOTHYECKOr0 aHaIH3a)

TIporokos o B3stuu 06pasiios (11po6)/akt or6opa: Ne 1660 ot 03.06.2021
6. JIoNOIHUTEIbHBIE CBE/ICHUA:

Ocuoanwue juist otdopa: Konrpakr Ne 110546p/21 ot 19.05.2021

Ilens ncenenopanns, ocHoBanue: Ipoune mpoGsI 110 1oroBopam
7. Cpencrsa usmepennii (CH), cBesienns o rocynapcTBeHHO# NOBEpKe:

Ne Haumenosauue, THIT IpH- 3aBoicKoit CBezieHs 0 rocy/1apCTBEHHON 1o~ Cpok AeficTais 1o

mn 6opa HOMep Bepke, No

[ | CoekmouSip RIOMES lipy C-ALLI/05-04-2021/54760647 04.04.2022
aGcopGumonnblii  MI'A-

Tporokoa Ne 301-1660 pacrieuaran 11.06.2021 Obiuce kotceTno eTpam: 3, crpanmia |
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8. YenoBus nposezienus ucnbirannit: Coorsercrayer HJT
9. Kot o6pazua (mpobsr): 301-1660-21
10. Pe3yabTaThl HCIIBITAHUIH:

JlaGopaTopusi MHKDPOOHOIOTHYECKHX HCC/Ie0BAHMIT

(caHHTAPHO-0AKTEPHOJOrHYECKHE HCCIEI0BAHMS)

Per. Ne:01-1660

Jlata 1 Bpemst noctyruienns npo6sr: 16:45 03.06.2021

Jlata u Bpemst Hayana uccieosanus (ucnbrranus): 16:50 03.06.2021
Jlata u Bpemsi OKOHUaHHs! HccnenoBanus (ucnprranns): 16:00 04.06.2021

T Onpesensiembie Enunuis Esyi et HJI scromb3yeMoro MeToa/MeTOIMKH HCHbITa-
n/n ! HCTBITaHHi ! o
ToKasaTen M3MepeHHs Huif
& MOrpenHocTh
1 Obimee MuxpoGice | KOEs= 1 MVK 4.2.1018-01 CannrapHo-
Mmenee | MUKPOOHOIOrHYEeCKHiT aHANN3 MUTHEBOI  BOBI
gncno (37) M 8.1
2 TepmoTosnepanTHbie MVYK 4.2.1018-01 Canurapho-
KOE 8 100 & o
KonnpopmHbie  GakTe- el He 0OHapyKeHO MHKPOGHONOrHYECKHii aHAIN3 MHTHEBOM  BOBI
pun m 8.2
3 Obuwe (o6oGmennbie) MVYK 4.2.1018-01 CanurapHo-
KOE 8 100
KomiopmHbie  GakTe- o HE 0GHAPYKEHO MHKPOGHONOrHYECKHIT aHANN3 TTHTHEBOH BOBI
pHH m 8.2
CaHuTAPHO-THIHEHHYecKast jabopaTopust
Per. No:850

Jlara u Bpemst moctyruienns npodsr: 16:45 03.06.2021
Jlara i Bpemsi Hayasia uccrnenoanns: 16:45 03.06.2021
Jlara u Bpemsi okoHdaHus ueeaenosanns: 14:30 10.06.2021

o Onpenensemsie Ennus e
wn - MCTIBITAHUH HJI cnonb3yeMoro MeTo1a/MeTOMMKH HCTIBITAH M
nokasares H3MepeHNns & rioTETEPETE
1l m 5 0 TOCT P 57164-2016 Bona nutbesas. MeTob! o~
prmEye A pejiesieHus 3anaxa, BKyca 1 MyTHOCTH
I'OCT 4011-72 Bona nurbeBas. MeToasl H3Me-
2 | Keneso Mr/aM’ 0,13+0,03 PeHHS MAacCOBOW KOHLEHTpalMH oblero ejesa
(1.2)
3 TOCT P 57164-2016 Bona nutbeas. MeTo/ibl on-
3 MyTHOCTb i Meree 0158 peleneHus 3anaxa, BKyca H MyTHOCTH
TOCT P 57164-2016 Bona nutheBasi. MeTozst on-
4 Satiex. HpH 60-°C Oammet 9 pezeneHns 3anaxa, BKyca M MyTHOCTH
TOCT P 57162-2016 Boma. Onpenenenne co-
3 JepiKaHus JNIEMEHTOB METOAOM ATOMHO-
5. || Maprazen el 0,02520,00+4 a6§op6uuunnoﬁ CMEKTPOMETPHH € 3NEKTPOTEP-
MHYECKOH aToMusaimeit
TOCT 31868-2012 Boaa. Metoasl onpeneneHus
6 L[BeTHOCTH rpan. menee 1,0 useTHOCTH (11.5)
7 | 3anax npu20 °C Gastitii 0 TFOCT P 57164-2016 Bona nmuthepas. Metossi o=
pelenenus 3anaxa, BKyca H MyTHOCTH
Drop 1A KIuMa- 3 . T'OCT 4386-89 Boma nutbesas. Meromsl onpene-
g TH‘le,::KHX paiioHoB s 0,310,02 JIeHHs MAccOBO#i KOHUEHTpauuH GhTopusos m. |

Tiporokon Ne 301-1660 pacneuaran 11.06.2021 OG1iee KOMUECTBO CTPAHMLL 3, CTpaniua 2
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onpesiesieH s KECTKOCTH 1. 4

JINIo OTBETCTBEHHOE 3@ COCTABIEHHE JTAHHOTO

poTOKOJIA:

d‘/ Hauansnuk otaena
Tumonuna T.B.

(noanmes) (aomkHocTs, ®HO)

McnsrrarenbHblii 1abopatophsiil nentp ®unuana PBY3 «llentp rurnensi u snuaemuosiorkn B KpacHosapekom kpaey» B
ropojie AYHHCKE 3aABJISeT ClIe/Iylolee: Pe3yIbTaTl HCITbITAHHH, IPUBEACHHbIE B HACTOALIEM MPOTOKOJIE, XaPaKTepH3YIOT
TOJIBKO MpeCTaBICHHbIE 00pasLbl (IPOOKI), MPOLIE/IIHE HCTIBITAHMS.

TIPOTOKON MCIBITAHHI HE MOKET GbITh OJHOCTBIO WM YACTHYHO BOCTIPOM3BEICH, THPAKHPOBAH M pacpocTpaneH Ge3
paspelenns 3akazuuka i MJILL. 3anpemaercst BHOCHTE IOTIOIHEHHS WIN HCTIPABJICHHS B TEKCT HACTOALIEr0 MPOTOKONA

HacTostunii IpoToKos coaepKuT 3 cTpanuii(bi), cocTaBIeH B _2  9K3eMILIspax.

Tpotokon Ne 301-1660 pacneuaran 11.06.2021
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